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GIANLUCA BELLIGOLI STUDIO s.a.s.
Via Bengasi n.5 tel. 324 8025907
37134 - Verona studiobelligoli@gmail.com
comune provincia
VALEGGIO SUL MINCIO VERONA
PARERE ENTI
l \L L ]
oggetto

P.U.A. SANTA LUCIA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO SANTA LUCIA, IN COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
LOCALITA SANTA LUCIA Al MONTI, VIA MAIOTTA-OLIOSI

richiedenti/proprietari
FERRARI GRAZIANO
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da citare sempre nella risposta

Spett.le

GEOM. GIANLUCA BELLIGOLI
Via Villafranca 17/d

37068 VIGASIO (VR)

e-mail: studiobelligoli@gmail.com
PLEC: studiobelligolif@pec.it

p-c. Spett.le

COMUNE di VALEGGIO SUL MINCIO

Piazza Carlo Alberto. 48

37067 COMUNE DI VALEGGIO SUL

MINCIO (VR)

c.a. responsabile U.T. settore Edilizia Privata

PEC: valeggiosulmincio.vr@cert.ip-veneto.net

PEC: protocollo@comunevaleggiosulmincio.legalmailpa.it

OGGETTO: P.U.A. Santa Lucia. piano di lottizzazione denominato Santa Lucia
in Comune di Valeggio sul Mincio. localita Santa Lucia ai Monti, via
Maiotta-Oliosi.

Parere preventivo per 'esecuzione delle reti idriche e fognarie.
Rif. prat. LOI17_VAO2 (da citare nella corrispondenza)

In relazione alla Vs. richiesta di parere per I'esecuzione delle opere in oggetto.

- vista la richiesta allegata:

- vista la relazione tecnica:

- viste "allegato A (Schema tipo — Planimetria rete idrica), allegato B (Schema
tipo — Planimetria rete fognaria). lo schema tipo Profili longitudinali. la tav. 3/3
del 21/12/2017 (Planimetria stato di progetio schema opere di urbanizzazione) e
i particolari costruttivi:

si rilascia. per quanto di competenza,
PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE

all’esecuzione delle opere in oggetto alle seguenti condizioni:

- Che le reti. idrica e fognaria. siano posate in carrcggiata stradale:

- Che siano separate le acque nere dalle acque bianche, ¢ che le acque meteoriche
siano smaltite all’interno dell’ambito d'intervento secondo quanto previsto
dall’art. 12-13 del regolamento fognatura e depurazione di AGS SPA e
comungque nel rispetto dell’artt. 30 — 31 - 39 delle Norme Tecniche del P.T.AL;
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- Che la tubazione della rete fognaria in gres ceramico sia della classe rinforzata,
rispondenti alle norme UNI EN 295, con giunzione ottenuta tramite tornitura del
bicchiere ¢ anello di tenuta in gomma dotato al suo interno di un profilo in
acciaio fissato a pressione sulla punta del maschio in apposito alloggiamento:

- Che le tubazioni della rete fognaria in PVC-U. siano rispondenti alla norma UNI
EN ISO 1452, complete di giunto a bicchiere ¢ guarnizione preinserita
meccanicamente a caldo durante la formazione del bicchiere. inamovibile.
formata da un anello elastomerico a norma UNI EN 681/1 che ingloba un anello
d"irrigidimento in acciaio o polipropilene fibrorinforzato:

- Che la tubazione della rete idrica sia in pead ad alta densita PE100 RC plus
multistrato. di classe MRS 10 (PE 100) e con pressione nominale non inferiore @
PN16. ad elevata resistenza alla fessurazione, avente lo strato esterno colorato
blu pari al 10% dello spessore del tubo con bande identificative nere
longitudinali. conforme alle norme EN 12201 ed UNI EN 1555-2. in accordo
con la linea DVGW GW323 ¢ alla specifica tecnica PAS 1075 del 2009 (Tipo
2)

- Che sia predisposta una saracinesca del DN 100 in V ia Longaretta in
corrispondenza dello stacco della nuova rete idrica con la rete esistente:

- Che nell’esecuzione delle opere sia rispettato il “Capitolato tecnico per la
realizzazione di nuove reti idriche ¢ fognarie d’iniziativa pubblica o privata™,
reperibile presso il sito AGS (www.ags.vr.it) alla voce modulistica.

AGS potra procedere con la messa in esercizio ed alla successiva gestione delle reti
solo ad avvenuto collaudo.

Per effettuare il collegamento della rete idrica/fognaria di lottizzazione alle reti
esistenti nonché i lavori extra ambito, ¢ necessario che la ditta lottizzante effettui
richiesta scritta ad AGS la quale provvedera a trasmettere il preventivo di spesa.

Il presente parere rimane valido per un periodo di anni tre ¢ dovra comunque essere
rinnovato qualora siano intervenute eventuali modifiche progettuali. AGS. prima
dell’inizio lavori. si riserva la possibilita di modificare la tipologia dei materiali in
funzione di sopravvenute innovazioni tecnologiche.

Con i migliori saluti.
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allegati:

- Relazione tecnica:

- Gli allegati A — B, lo schema tipo Profili longitudinali. la tav. 3/5 ¢ i particolari
costruttivi:

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Viia 11 Settembre n. 24 — 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL 045.6445211 — e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet. www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 — Partita IVA* 01855890230 — Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. — FAX 0456445289
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 — PEC: ags@pec.ags.vr.it
Azienda con sistema qualita e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001



Infrastrutture e Reti ltalia

G -distribuzione e Lo

Zona di Verona

Casella Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 Pomezia RM

Spett.le
Geom. BELLIGOLI GIANLUCA

EMAIL studiobelligoli@gmail.com

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/MAT/NORD/DTR-TRIZO/ZOVR/UOR2

Oggetto: P.U.A. Santa Lucia in localia Santa Lucia nel comune di Valeggio sul Mincio.
PARERE PREVENTIVO.

Con riferimento alla vostra richiesta del 21/11/2017, relativa alla lottizzazione in oggetto, vi
comunichiamo quanto segue.

In base alla destinazione d'uso (area residenziale), al numero di forniture massimo
insediabile (circa 8 forniture x 30 kW complessivi), confermiamo che allo stato attuale di
impegno dei nostri impianti per l'introduzione del servizio elettrico non & necessaria la
realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, ma sara sufficiente la posa a
vostra cura dei cavidotti interrati di bassa tensione.

1 cavidotti dovranno essere realizzati conformemente agli schemi di progetto da noi
approvati ed in accordo con la nostra Unita Operativa di Bussolengo - Garda.

A tale proposito e per quanto di competenza di e-distribuzione S.p.A., si esprime pertanto
parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, precisandovi che potremo fornirvi
una valutazione valida 6 mesi (per noi impegnativa), solamente a seguito di formale
richiesta di preventivo.

Per quanto riguarda l'eventuale parziale interramento degli elettrodotti aerei esistenti
nell'area in questione, il progetto e la quantificazione degli oneri saranno elaborati dai nostri
tecnici dopo aver ricevuto formale richiesta di preventivo per spostamento impianti.

La pratica & stata gestita dal nostro Signor Sergio Garagna.

Con i nostri migliori saluti.
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Spett.le

Gianluca Belligoli Studio sas
Via Bengasi 5

37134 Verona

Prot. 151/17

Castelnuovo d/g 04/12/2017

Oggetto: Nulla-osta per esecuzione allaccio gas metano per la realizzazione “PUA Santa Lucia”™
in comune di Valeggio s/m.

Richiesta Parere di Competenza

In risposta alla Vostra richiesta prot. 131/17 di pari oggetto pervenutaci il 22/11/2017,
con la presente concediamo nostro nulla osta al progetto di costruzione allaccio gas metano in

oggetto.

Rammentiamo inoltre che i lavori di costruzione allaccio sono di nostra competenza, in
base alla convenzione in essere ed alle delibere dell’Autorita per 1’Energia Elettrica, il Gas e il

Sistema Idrico.

Disponibili per eventuali chiarimenti e informazioni, porgiamo cordiali saluti.
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AOA/NORD EST - Focal Point Lottizzazioni

34138 Trieste...ccccerevvvrrvennns
Via Pascoli, 9
RACCOMANDATA AR
Si prega di citare nella risposta
N.: PNL066952 Studio Tecnico Geom. Gianluca Belligoli
Rif.Vs. del : 13/111/2017 Via Bengasi 5

37134 Verona - VR

Oggetto : Parere Tecnico in merito alla progettazione della lottizzazione:
LOTT. VALEGGIO SUL MINCIO VR

Con riferimento alla Vostra richiesta del 13/11/2017 relativa al rilascio di un parere tecnico in merito alla
progettazione delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, Vi informiamo che tale servizio comporta per
Telecom ltalia un onere paragonabile all'elaborazione dell'intera progettazione.

Siamo quindi disponibili a fornire il parere in merito alla progettazione della lottizzazione in oggetto solo dopo
I'accettazione del presente preventivo di spesa che Vi chiediamo di riscontrarci, compilando i campi riportati in calce
alla presente e di restituirci questa stessa lettera controfirmata in segno di accettazione inviandola al fax n° 06
91861429, oppure all'indirizzo di posta elettronica: allacciofabbricati.nordest@telecomitalia.it oppure a mezzo servizio
postale all'indirizzo: Telecom ltalia Spa - Focal Point Lottizzazioni - Via Pascoli, 9 - 34138 Trieste,entro 60 giorni dalla
data della presente.

PREVENTIVO DI SPESA per fornitura di un parere tecnico in merito alla

progettazione della Lottizzazione in oggetto. Euro 675,00 IVA esclusa

Trascorso il suddetto termine, riterremo non accettata la presente proposta. In tal caso, Vi invitiamo a comunicarci
i tempi di realizzazione delle opere di predisposizione e la data di ultimazione lavori al fine di consentirci di organizzare
I'attivith impiantistica necessaria al collegamento degli edifici alla rete telefonica e all'attivazione dei servizi richiesti
dalla clientela.

Vi informiamo inoltre che siamo disponibili, a titolo oneroso, ad effettuare la verifica a vista di idoneita delle
infrastrutture realizzate.

Tale verifica si limitera ai soli aspetti funzionali dell'infrastruttura realizzata, sulla base dei quali accertare che essa
& idonea ad ospitare la rete di telecomunicazioni. L'attivita in questione non prevede I'analisi di tipo strutturale per cui
certificare il collaudo statico delle opere realizzate.

L'idoneita sara valutata in termini di:

coerenza del tracciano da progetto;
diametro dei tubi predisposti;
dimensione dei manufatti;

caratteristiche dei chiusini.

All'atto della verifica & necessario che da parte Vostra venga messo a disposizione il personale di supporto per
I'apertura dei chiusini.

Rimanendo in attesa di una Vostra cortese accettazione, porgiamo cordiali saluti.

TELECOM ltalia S.p.A.

Access Operation Area Nord Est
Creation

Ing. Francesco Papalino
RESPONSABILE

TIM S.p.A.

Direzione e coordinamento Vivendi SA

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
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